
      
   
 

ДО 
                                                                        ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 
 
 
 

Относно: Обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери” по                   
4/четири/ обособени позиции  открита с Решение № 837/25.09.2017 г.  и 
обявление с № 806580/25.09.2017 г.   

 
 

УВАЖАЕМИ   ГОСПОДА, 
 
На 29.09.2017  г. е получено запитване с Вх. № 027/29.09.2017 г. с 

което са поставят следните въпроси, за които се изисква разяснение от 
Възложителя: 

В  документацията  за  участие  в  раздел  Технически  изисквания  и 
спецификации,Техническа спецификация № 1 /трета обособена позиция/ се 
казва. (Q3 = 1,0 м3/час - L - 110 mm, размер на присъединителните резби = 
1/2 ” 
Въпрос № 1 Q3 = 1.0 m3/h на какво Оn m3/h съответства - липсва в 
таблицата посочена по долу ? 

В документацията за участие в раздел технически изисквания и 
спецификации, технически изисквания, точка 4 - Изисквания за качество, се 
казва. „За всички типове водомери предмет на поръчката да се представи 
валиден сертификат за съответствие съгласно Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните 
продукти (НСИСОССП отм.), който не е отменен към настоящия момент или 
съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015год. за условията за реда за 
влагане на строителни продукти в строежите на Република България или 
еквивалент.“ 
Съгласно ДИРЕКТИВА 2014/32/ЕС  НАЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ИНА 
СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за  хармонизиране на   законодатeл- 
ствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за 
измерване, водомерите като измервателни устройства, биват сертифицирани 
по определени критерии, които са приложими именно към такъв тип 
устройства и обикновенно биват сертифицирани по стандарт MID (Measuring 
Instruments Directive ), което се гарантира тяхната надеждност, съобразно 
областта им на приложение. 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ – ООД  МОНТАНА 
3400 Монтана , ул.” Ал.Стамболийски “ 11 , тел. 303 520 , факс 303 522, E-mail: vik@optilinkbg.com 

 

 



Въпрос № 2 - Какво налага изискването за сертификат НСИСОССП, след 
като чл. 3, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. гласи: 
„Строителните продукти, за които има влезли в сила хармонизирани 
технически спецификации: хармонизирани стандарти или издадена 
европейска техническа оценка (ЕТО), осигуряват изпълнението на основните 
изисквания към строежите, когато експлоатационните показатели на 
съществените им характеристики са определени и декларирани съгласно 
изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и отговарят на българските 
национални изисквания по отношение на предвидената употреба, 
определени в чл. 8, ал. 1, т. 5.“? С оглед на гореизложеното не смятатете ли, 
че сертификат MID доказва изпълнението на изискванията във въпросната 
Наредба? 
Отново в документацията за участие в технически изисквания и 
спецификации, технически изисквания, точка 6 Изисквания по доставката, 
точка V. Задължителни изисквания на възложителя 
се казва : „Всички водомери да са съвместими за отчитане през софтуер за 
дистанционно отчитане „Sensus Read”, използван от дружеството“. 
В Чл.49, ал.2 от ЗОП се казава „ Техническите спецификации не могат да 
съдържат конкретен модел, източник или специфичен процес, който 
характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен 
потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен 
произход или производство, което би довело до облагодетелстване или 
елиминиране на определени лица или някои продукти.” Радио системата за 
отчитане „Sensus Read” е от затворен тип и е съвместима с уреди, 
произведени от различни производители, които имат импулсен извод и са 
снабдени с радио модул Sensus. 
Въпрос 3 - Не смятате ли, че ограничавате свободната конкуренция и 
задължавате участниците да се съобразяват с опртеделена търговска марка? 
Не смятате ли, че това ограничава свободната конкуренция и отново създава 
предпоставки за провеждане на незаконосъобразна процедура, като 
посочвате търговска марка „Sensus Read”? 
Отново в документацията за участие е раздел технически изисквания и 
спецификации, технически изисквания, точка 4 - Изисквания за качество, се 
казва „Участниците да представят хигиенна оценка от Министерството на 
здравеопазването за хигиенно- токсикологична безвредност на водомерите". 
В сега действащия закон за здравето, няма разпоредби задължаващи М3 да 
съгласува технологична документация (спецификация) на продукти и стоки  
(вкл. и за изделия използвани във водопроводни системи за питейно битови - 
цели) и то от своя страна не издава документ за одобрение на същите, както 
и не издава становища за хигиенно - епидемиологична безопасност на тези 
продукти.Тъй като продуктите са такива, които се влагат в строежи на 
различни обекти, то същите следва да изпълняват изискванията към 
строежите,  включително  и  по  отношение  на  хигиена,  здраве  и  околна 



среда. Оценката на строителните продукти дали осигуряват изпълнението за 
хигиенно-токсична безопасност се извършва по реда на Наредба № РД-02- 
20-1 от 05.02.2015год, от лица за оценка на строителни продукти, 
нотифицирани и притежаващи разрешение от министъра на регоналното 
развитие и благоустройстрвото, издадено по реда на същата 
наредба.Цитирайки отново чл. 3, ал. 1 от Наредба № РД- 02-20-1 от 
05.02.2015год./ 
Въпрос 4 - не смятате ли , че наличието на MID сетрифаикация 
недвусмисленно потвърждава факта , че предлаганите изделия са подходящи 
и пригодни с питейна вода? 
 
След като бяха разгледани поставените въпроси Ви уведомяваме, че 
дружеството ще пристъпи към прекратяване на процедурата и 
обявяване на нова процедура. 
 
 
 
      УПРАВИТЕЛ: ………………… 
                                                                                  /инж. В. Иванов/ 
гр. Монтана 
02.10.2017 г. 
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